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ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 

  

W związku z zapytaniem do postępowania nr TZM.502.3.2025.MK pn. 

Wykonanie studni głębinowej poprzez wykonanie awaryjnego otworu 

poszukiwawczego za wodą S-Ibis3 dla ujęcia wód podziemnych „Wysoka” 

koło Olesna” Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  

w Oleśnie przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią: 

1. Zamawiający oczekuje pompy z elementami konstrukcyjnymi  

z materiału: korpus ssawny i tłoczny zbudowany z żeliwa szarego. 

Pytanie Wykonawcy: czy pompa może być wykonana w całości ze stali 

nierdzewnej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza dostawę pompy wykonanej w całości ze stali 

nierdzewnej. 
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