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WSZYSCY WYKONAWCY
BIORACY UDZIAL W POSTEPOWANIU

Dot. Postepowania przetargowego nr. ZP.JRP.271.06bis.2018 pn. ,, Roboty budowlane
i projektowanie dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni
Sciekow w Olesnie” realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj wedlug warunkow
kontraktowych zo6lty FIDIC — kontrakt 17-powtérzone postepowanie”

Dzialajac na podstawie Regulaminu udzielania zaméwien przez Oleskie
Przedsigbiorstwo Wodociggéow i Kanalizacja i Sp. z 0.0. w Olesnie oraz zal. nr 1 Zasad
udzielania zamowien publicznych wspotfinansowanych ze srodkéw Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko (POIiS) dla zaméwien sektorowych Zamawiajacy udziela
odpowiedzi na pytanie ktére wptynety od Wykonawcow.

{1 Zwracamy si¢ z prosba o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia w zakresie przedstawionym ponizej:

Dotyczy czesci obiektu nr. 21 przeznaczonej na garaz.

1. W PFU pkt. A.1.2.6 Roboty napisano m.in:....

e ,,Obiekty do likwidacji:
-Filtry DynaSand-OXy wraz z budynkiem filtroéw (likwidacja dotyczy czesci wysokiej
budynku, w ktorej znajduja si¢ filtry, pozostala cze¢§¢ do zagospodarowania na garaz),.....”

Zgodnie z wizja lokalng na w/w czesci obiektu sa uzytkowane garaze, w zwigzku z

zapisem jak wyzej, brakiem okreslenia ewentualnych robdt do wykonania, brakiem pozycji dla
tej czesci obiektu w zamieszczonym wykazie cen, oraz prawdopodobnym brakiem srodkow w
przewidzianym budzecie prosimy i potwierdzenie, ze modernizacja czesci garazowej obiektu
nr 21 nie jest objeta przedmiotowym zadaniem.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz Obiekt nr 21 (Stacja filtr6w) sklada si¢ z 2 czeSci:
tzw. wysokiej, w ktorej znajduja si¢ filtry DynaSand-Oxy oraz garazy. Zakres robot do
wykonania w ramach obiektu nr 21 obejmuje likwidacje czeSci wysokiej z filtrami,
natomiast pozostala cz¢$¢ obiektu, w ktorej znajdujq si¢ garaze, pozostaje bez zmian — nie
zmieni si¢ ani przeznaczenie, ani tez obiekt w czeSci niskiej nie bedzie podlegal
modernizacji. Pomiedzy czeScia niska a wysoka znajduje si¢ Sciana konstrukcji
murowanej. Wykonawea ma przeprowadzi¢ roboty rozbiérkowe czesci wysokiej, tak,
zeby cze¢s¢ garazowa nadal mogla spelniaé swoje funkcje.



2 Wobec braku informacji na temat zasilania oczyszczalni prosimy o udostepnienie
schematu zasilania OS przy ul. Mostowej w Olesnie jak i ul. Stobrowki w Olesnie. Czy obie
czgsci oczyszezalni zasilane sg z jednego przylacza energetycznego czy kazde ma osobne.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, Ze zar6wno na Centralnej Przepompowni przy
ul. Mostowej oraz Oczyszczalni Sciekéw przy ul. Stobréwki znajduja si¢ dwie niezalezne
linie zasilajace (podstawowe oraz rezerwowe). W przypadku Oczyszczalni Sciekéw
zasilanie podstawowe jest doprowadzone bezposrednio linia napowietrzng z posterunku
energetycznego Olesno, rezerwowe z linii napowietrznej Lasowice. W ogloszeniu w sekcji
Pytania i Wyjasnienia zamieszczono Schematy istniejacego zasilania OS przy ul.
Stobrowki oraz Centralnej Przepompowni przy ul Mostowej. Wymiana transformatorow
na oczyszczalni Sciekéw przy ul. Stobrowki w Olesnie, nie jest objeta niniejszym
zamOwieniem, transformatory pozostaja do wymiany przez dostawce energii TAURON
Dystrybucja S.A, co znajduje odzwierciedlenie w zapisach PFU pkt. B.IL.12. Zasilanie
oczyszezalni Sciekow, instalacje elektryczne.

3. Prosimy o informacj¢ czy przy przebudowie poletek osadowych Zamawiajacy dopuszcza
zmiang folii polietylenowej o HDPE gr. 3mm na geomembraneg gladka grubosci 2mm,
co pozwoli drastycznie zredukowac koszt zakupu tego materiatu.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany foli polietylenowej na inny rodzaj
materialu. Folia polietylenowa pelni funkcje izolujaca przed przenikaniem odciekéow do
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